SERVENDOSI DI UN TAGLIERINO ESEGUIRE o %c
1 FORI PER IL PASSAGGIO DEI TUBI ina i
PRIMA DI POSIZIONARE IL GIUNTO
Giunto di dilatazione
SEZIONE SISTEMA RADIANTE
Suaina isolante con indicazione degli ingombri del sistema nel rispetto della normativa UNI EN 1264-2021
o0 00 0 0 0 0 0 0.0 0 i J
Giunti di dilatazione con caratteristiche riportate in grafica devono essere posizionati in corispondenza delle - _
soglie delle porte interne e trasversalmente ai locali qualora essi abbiano superficie irregolare e/o superiore 1 1
a 40 m2 con un lato maggiore di 8 m. Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti possono ~— m m
superare queste dimensioni con un rapporto massimo in lunghezza di 2 a 1 ( UNI EN 1264-4 ). \ ’
I giunti di n:._mnmn.ﬁo:m _‘__uo_\nmz a o.:mmm:o sono __.uozNNm,z e posizionati secondo :o,_‘:._m%m,czm.mz Hmmb.‘ X BATTISCOPA —_——— ——m i ..mm._._m.—.|\_| J— 1 .\..w
possono variare in funzione del sistema, della tipologia del massetto e delle pavimentazioni.Si suggerisce, di mnta B\ .
verificare la posizione dei giunti con la D.L., e/o il massettista e/o il pavimentista. 17 OA BN _ _
STRISCIA PERIMETRALE DOPPIA ; R “ “
P COLLETTORI ! 1
PESS. MIN _ _
30 mm  MASSETTO 1 | 1
L ADDITIVATO m _ 5 , m
g | i v m h m
s i “H H”” H - M - NW‘ wcg; : IMPIANTO TUBO MIDIX P! M_ ! - I
i . e eiermicy ssero oy _ i _ !
2 'y 1l o 200 | 47mm 62 om | 74 mn 34 + 60 nr| 1 1
m % * spessori per nuove costruzioni secondo UNI EN 1264-4-2021: lml \K rml |
8 e 24 mm per il caso I 1A |
¥ e 39 mm nei casi II, III e nel caso IV se in zona climatica con | |
B temperatura esterna di progetto > 0°C; _ |
) o e 47mm per il caso IV in zona climatica con temperatura |
esterna di progetto < 0°C e 2 -5°C; |
e 62mm per il caso IV in Noozm M___.:mnwnm con temperatura |
w nm_‘ncﬁ __” wmw mm w nm_‘ncmm __” wmw mm La normativa UNI EN 1264-4:2021 stabilisce che per le nuove costruzioni, i * mnmmmmmmm_qw M__uwmqmmmﬂﬁws.wo%%%m.wmcm_ EN 1264-4): ! _
iiadails T W n 3 M____HMF_.____”__ L 253 HH o M___Mﬂ__ﬁ__ -9 _H:_H: pannello/isolanti del sistema radiante devono rispettare determinate o 20mm (R=0,65m2K/W) : i“\ \_\
Mod. 600 00 mm 720 mm 5 circuiti L. 353 11 circuiti L. 653 mm
CASSETTA A MURARIE o W . 6 mﬁmmun" Laosmm 12 circuiti L. 703 mm +) “ _
@@ o ﬂﬂ@ Mod. 1200 T200mm | 720mm 7 circuiti L. 453 mm 13 circuiti L. 753 mm | | “
P = profondita cassetta — tipo 110 =110 mm tipo 80 = 80 mm v |
i |
019 Coll. 0.6, circ. 3 009b Coll. 0.2, circ. 2 010a Coll. 0.2, circ. 4 011a Coll. 0.2, circ. 6 026a Coll. 0.3, circ. 4 051b Coll. 0.9, circ. 10 L_T _
In15 In15 In10 In15 In15 In15 ! J _
)
Ingresso Atelier 1 Bagno Miniatelier 1 Miniatelier 2 Piazza i N | _\ |
Zona za Zona za Zona za Zona za Zona za Zona za R | _
Area riscaldata 9,7 m? Area riscaldata 15,5 m? Area riscaldata 9,2 m? Area riscaldata 9,1 m? Area riscaldata 9,6 m? Area riscaldata 11,7 m? __ “ |
Lunghezza tubo 55,5 m Lunghezza tubo 110,6 m Lunghezza tubo 96,3 m Lunghezza tubo 71m Lunghezza tubo 752 m Lunghezza tubo 93,6 m _7 h_T _
023 Coll. 0.6. circ. 7 009a Coll. 0.2, circ. 1 010b Coll. 0.2, circ. 3 011b Coll. 0.2, circ. 7 026b Coll. 0.3, circ. 5 051e Coll. 0.9, circ. 12 ! i _
oll. 0., circ. I I
in15 In15 In10 In15 In15 In15 1] 1N 1]
Di Atelier 1 Bagno Miniatelier 1 Miniatelier 2 Piazza - “ I _
N.wvm:mm Zona za Zona za Zona za Zona za Zona za - _ " ) |
>o:m - dat Mmd . Area riscaldata 17,5 m? Area riscaldata 0,9 m? Area riscaldata 7,6 m? Area riscaldata 7,8 m? Area riscaldata 11,5 m? - 1 _
rea riscaldata A m Lunghezza tubo 110,3 m Lunghezza tubo 40,4 m Lunghezza tubo 71,6 m Lunghezza tubo 75,1 m Lunghezza tubo 94 m ! __ |
Lunghezza tubo 90,1 m ! - l
008 Coll. 0.1, circ. 11 010c Coll. 0.2, circ. 3 051d Coll. 0.9, circ. 11 Y,
022 Coll. 0.6, circ. 6 In15 In10 012a Coll. 0.2, circ.8 | 012b Coll. 0.2, circ. 9 In15
In10 Deposito Bagno In15 In15 Piazza
wC Zona za Zona oZ Infanzia Infanzia Zona za
Zona za Area riscaldata 7,5m? Area riscaldata 0,9 m? Zona za Zona za Area riscaldata 10,7 m?
Area riscaldata 4,3 m? Lunghezza tubo 726 m 007 Coll. 0.1, circ. 10 Area riscaldata 16,4 m? | Area riscaldata 14,4 m? Lunghezza tubo 93,7 m e —————— I,lr.“
Lunghezza tubo 87,7m 005 Coll 01 . In15 Lunghezza tubo 64,7 m Lunghezza tubo 102 m 051h Coll. 0.11, circ. 8 MTITAOR3S
a oll. 0.1, circ. — (MUt 3Ux5.0 |
o ol 06 e s In1o |Fuiza 012d Coll. 0.2, circ. 11 |012¢ Coll. 0.2, circ. 10 In15 [
oll. 0.6, circ. n Zona za In15 In15 Piazza |
In15 Bagno Area riscaldata 6 m? Infanzia Infanzia Zona za “
Deposito Zona Za Lunghezza tubo 64,9 m Zona 7a Zona 7a Area riscaldata 9,7 m? “
Zona za Area riscaldata 3,7 m? R
Aroa riscaldata o8 m Lunghezza tubo 68 m 004 Coll. 0.1, circ. 5 Area riscaldata 11,7 m? | Area riscaldata 12,3 m2 Lunghezza tubo 87,9 m “
Lunahezza tubo mm am 0055 Coll 04 cire. 6 In15 Lunghezza tubo 65m Lunghezza tubo 102,6 m 051i Coll. 0.11, circ. 9 “
: : T Spogliatolo 02 Coll. 0.3, circ. 2 052 Coll. 0.4, circ. 13 In15 _
018b Coll. 0.4, circ. 2 IN10 7ona za 5a ofl. 8.3, clrc. 5 ofl. 0.4, circ. Piazza ! \\; ) i
In15 Bagno Avrea riscaldata 9,2 m? In10 In15 Zona Za -_, i _ 8
Atelier/Pranzo Zona 4 Lunghezza tubo 55,9 m Bagno Filtro Area riscaldata 10,3 m? | _ =
- 5 =
Zona 7a Area riscaldata 21m 006a Coll. 0.1, circ. 7 Zona za Zona za Lunghezza tubo 87,9 m _ I W
- Area riscaldata 9,5 m? Area riscaldata 2,7 m? Z
Area riscaldata 11,8 m? 003a Coll. 0.1, circ. 4 In15 051a Coll. 0.11, circ. 7 __J/ _ S
Lunghezza tubo 1014 m In10 Disimpegno Lunghezza tubo 58,9 m Lunghezza tubo 41,2 m In15 . I &
N Z 025d Coll. 0.3, circ. 1 032c Coll. 0.11, circ. 3 - 1 _ <
018¢c Coll. 0.4, circ. 3 Bagno ona Za In10 In15 Piazza . I W
i n n | =
In15 Zona 7a Area riscaldata 7,2m? Zona za \ -] 3
- - Lunghezza tubo 56,7 m Bagno Nidi ; 2 _ [ \ T ——— - - n memzo\» M\\Swo\l\ S
Atelier/Pranzo Area riscaldata 5,4 m? 9 ’ Z Z Area riscaldata 14 m Al ——— S —— N S
- ona za ona za
Zona za Lunghezza tubo 46,3 m 006¢c Coll. 0.1, circ. 9 Aroa riscaldata o Aroa riscaldata 157 Lunghezza tubo 88,1m _ _ COLLETTORE PANNELLI RADIANTI m
Area riscaldata 13,1 m? 003b Coll. 0.1, circ. 3 In15 - 051c Coll. 0.10, circ. 9 1] >
Lunghezzatubo 1019 m " In10 | Disimpegno Lunghezzatubo _ 341m |Lunghezzatubo 1176 m In15 || REGOLATORE TEMPERATURA AMBIENTE u
? n . . | | >
018a Coll. 0.4, circ. 1 Bagno Zona za 025¢ Coll. 0.3, circ.1 10320 Coll. 011, circ. 6 Piazza N IR ¢ A N I T B T [ ettt e At L ettt i - | NS, S N el PO U 1 o1 [ Yt i i i s i o 1 1 T ) K R [ GIUNTO DI DILATAZIONE. POSIZIONARE | GIUNTI OGNI 40mq DI SUPERFICIE, | G
In15 Zona za Area riscaldata 2,6 m* In10 In15 Zona za | _ CUI LATI ABBIANO LUNGHEZZA MAX 8m, E SIANO IN RAPPORTO MAX DI I:2 M
: . Lunghezza tubo 32,2m Bagno Nidi i 2 H w
Atelier/Pranzo Area riscaldata 1 m 9 : Zoma ~ Zona — Area riscaldata 10.7m L] E CIRCUITI IMPIANTO A PANNELLI (MANDATA/RITORNO) >
Zona za Lunghezza tubo 372m 001 Coll. 0.1, circ. 1 Lunghezza tubo 89,2 m _ | w
- - Area riscaldata 0,9 m? Area riscaldata 14,2 m? N =i — w
Area riscaldata 14,9 m? 003c Coll. 0.1, circ. 3 In15 Lunahezza tubo 1168 m 051g Coll. 0.10, circ. 11 d_n " massesss | CIRCUITO IMPIANTO TERMICO (MANDATA/RITORNO) ® P
Lunghezza tubo 101,5m In10 Ripostiglio unghezza : In15 1|1 ~ o
Zona za ; Lt \ // SCALDACQUA A POMPA DI CALORE A PAVIMENTO PER PRODUZIONE ACQUA 2, Q
048 Coll. 0.7, circ. 3 Bagno . ~ 027a Coll. 0.3, circ. 6 027b Coll. 0.3, circ. 7 Plazza . | @/ | SANITARIA, POTENZA UTILE kW 1.20, POTENZA ASSORBITA TOTALE kW 0.35, g, e
In15 Zona oz Area riscaldata 44m In15 In15 Zona za A Pee=D | DIMENSIONI Lx@ mm1398x540, PESO A VUOTO: 55 kg. CAPACITA' 110 LITRI, 8 m
" Lunghezza tubo 63,2 m " " i 2 | | R =
Lavoro Area riscaldata 1m? 9 : Infanzia Infanzia Area riscaldata 11,3 m ] POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO R32. g5
Zona - 017h Coll.05,circ.9 | 2 Coll. 04, circ. 2 Zona za Zona za Lunghezzatubo 892 m i - 7% | POTENZA RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE 18 kW, 35
Area riscaldata 137 m? In15 In15 Area riscaldata 11,7 m?> | Area riscaldata 14,1 m? 051f Coll. 0.10, circ. 10 —— ) _ Dimensioni Unita t&xw mm :Noxamoioo._ g
o ™ 017 Plazza Lavanderia Lunghezza tubo 89.2 m Lunghezza tubo 1053 m In15 Muld 30 LA POSIZIONE DELL'UNITA' ESTERNA VERRA' APPROVATA DALLA D.L. NEL E_mvmjo 2 W
unghezza tubo ' m Zona 7a - - . s T DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO NONCHE' DEI N
044 Coll. 0.8, circ. 5 Zona za Area riscaldat a2 027d Coll.03,circ.9 | 027¢ Coll. 0.3, circ. 8 Piazza o ] | LI§ | LIMITI PREVISTI DAL COSTRUTTORE DELL'UNITA' ESTERNA PER LA DISTANZA =9
In15 Area riscaldata 18,2 m? rea riscaldata il In15 In15 Zona za c eo%\ﬁ%h d 0 | __ MASSIMA FINO ALL'UNITA' INTERNA E LA DISTANZA MINIMA. 8w
_. n Lunghezza tubo  92,9m  |unghezzatubo  605m infanzia infanzia Area riscaldata 11,9 m? : . ALIMENTAZIONE TRIFASE 52
avoro - 8
Zona 2a 017¢ Coll. 0.5, circ. 10 014 Coll. 0.5, circ. 1 Zona za Zona za Lunghezza tubo 89,2 m W M
Area riscaldata 10,4 m? In15 In10 Area riscaldata 15 m? Area riscaldata 12,2 m? 039b Coll. 0.9, circ. 8 < W
Lunghezza tubo 64 .@ - Plazza wC Lunghezza tubo 89,1 m Lunghezza tubo 105,9 m In15
: Zona 7a Zona za Nido
045a Coll. 0.8, circ. 7 Area riscaldata 12,9 m? | Areariscaldata 3.9 m* 028d Coll. 0.4,circ.4  |029a Coll. 0.4, circ. 7 Zona za
In10 Lunghezza tubo 88,8 m Lunghezza tubo 78,1m In10 In15 Wam _“_mom_QWM MMM m?
Bagno 017g Coll. 0.5, circ. 8 015 Coll. 0.5, circ. 1 Bagno Miniatelier 3 unghezza tubo ,3m __
Zona za In15 In10 Zona za Zona za 039a Coll. 0.9, circ. 7 !
Area riscaldata 12,1 m? Plazza Antibagno Area riscaldata 1 m?2 Area riscaldata 9,4 m? In15 _
Lunghezza tubo 110,1m Zona za Zona oz Lunghezza tubo 34,5m Lunghezza tubo 73.6m Nido _
045¢ Coll. 0.8, circ. 6 Area riscaldata 15,8 m* [ Area riscaldata 3,3 m? 028¢ Coll.0.4,circ.4  |029b Coll. 0.4, circ. 8 Zona za i
Al i Idat: 12,2 m?
In10 Lunghezza tubo 922 m 016 Coll. 0.5, circ. 2 In10 In15 _.qmm _“_mom QW M = .m m !
Bagno 017d Coll. 0.5, circ. 4 In10 Bagno Miniatelier 3 unghezza tubo ,8m _
Zona za In15 wce Zona cZ Zona za 039¢ Coll. 0.9, circ. 9 _
Area riscaldata 1,3 m? Plazza Zona Za Area riscaldata 0,9 m? Area riscaldata 7,7m? In15 _q__m
Lunghezza tubo 30,6 m Zona za Area riscaldata 3.7 m? Lunghezza tubo 74 m Nido |
045b Coll. 0.8, circ. 6 Area riscaldata 15,3 m* [ unghezza tubo 32 m Zona za _
—5‘— ° _IC-,.@—..QNNN tubo 922 m 013b Coll. 0.6. circ. 2 030a Coll. oh_ circ. 9 030b Coll. °h. circ. 10 Area riscaldata 10,7 m? |
i . 0.6, . |
Bagno 017f Coll. 0.5, circ. 7 In15 . In15 - In15 Lunghezza tubo 99,2 m lleTtore— —— — — _
Zona oz In15 Lavoro Insegnanti _N.;msu_u _N.;msu_u 037b Coll. 0.9, circ. 4 ' M:NN _
Area riscaldata 1,1 mz Plazza Zona Za ona za ona za In15 i !
Area riscaldata 12,6 m? Area riscaldata 14,2 m? 111
041 Coll. 0.8, circ. 2 Zona za Area riscaldata 8,8 m? : : Sonno 1] _
In15 Area riscaldata 161 M | Lunghezza tubo 724m Lunghezza tubo 81,2 m Lunghezza tubo 104,1 m Zona 2a |l _l |
Lavanderia Lunghezza tubo 1035m | o1a Coll 06, cire. 1 030d Coll. 0.4, circ. 12 030c Coll. 0.4, circ. 11 Area riscaldata 13 m? ' =
- ¢ ofl. 0.5, eire. In15 In15 Lunghezza tubo 942 m .&x - .
Zona za 017b Coll. 0.5, circ. 3 In15 - -
Area riscaldata 4,3 m? In15 Lavoro Insegnanti Infanzia Infanzia 037a Coll. 0.9, circ. 3
Lunghezza tubo 47,5m Plazza Zona 7a Zona za Zona za In15
Zona 7a - . Area riscaldata 13,6 m* | Area riscaldata 12,1 m? Sonno
042a Coll. 0.8, circ. 3 Aroa riscaldata 15 m? WDMMM_MMNNMQMH_O m.“M Mj:._ Lunghezza tubo 81,1 m Lunghezza tubo 103.9m Zona 7a L Revisione Data Oggetto modifiche Eseguito Verificato
i i |
In15 Lunghezzatubo  1037m | gro Coll 0.6, cire. 1 Areariscaldata 25,8 m* I REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA
Spogliatoio s e B 031b Coll. 0.11, circ. 2 032d Coll. 0.11, circ. 4 Lunghezza tubo 94,4 m — Via Vill San M P li (FC
017a Coll. 0.5, circ. 6 In15 HiE _ ia Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)
Zona za In15 | _ : In15 In15 036b Coll. 0.9, circ. 2 | 711
Area riscaldata 2,2 m? avoro Insegnanti Atelier Nidi —/ ) X . - . .
Lunghezza tubo 447 m Plazza Zona oz Zona za Zona za In13 xv _T ISR Finanziato “Opera finanziata dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR —
- Zona za Area riscaldata 29 m? Area riscaldata 222m* | Area riscaidata 168 e Bagno _wa_ _=._ LS dall'Unione europea  \4C1 — 1.1 “PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
042b Coll. 0.8, circ. 3 Aroariscaidata 164 : : : Zona za i NeGeneralonfU SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
050b Coll. 0.7, circ. 6 Lunghezza tubo 112m Lunghezza tubo 71,2 m . 2 It
In15 Lunghezza tubo 117,4 m g g - Area riscaldata 88m LI
Spogliatoio o S on e s In15 031 Coll. 0.11, circ.1 | 032a Coll. 0.1, circ. 5 Lunghezza tubo 57,7 m o |
Zona cZ € o mM_“.m Cucina In15 In15 036a Coll. 0.9, circ. 1 U |“ Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forli - Cesena
Area riscaldata 2,3 m? Zona za Atelier Nidi In10 -
038b Coll. 0.9, circ. 6 Plazza Area riscaldata 14,3 m? Zona 7a Zona 2a n
oll. 0.9, circ. Bagno c i all’
Zona za Lunghezza tubo 111,1m Arca riscaldata 161 m* | Area riscaldata 94 m? _u_.ommno .Um_u_z_._._<o di cui all m:.m.h .Qm_ .U._u.._u. 207/2010 per la
In15 Area riscaldata 15 m? 0502 Coll. 0.7. circ. 5 Lunghezza tubo 111.9m | Lunghezza tubo 716m Zona za realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa
Sonno Lun B ’ u zzalu ? u Zzza tu ’ Area riscaldata 5,1 m? CUP. G85E21000090006
ghezza tubo 117 m
Zona za 047 Coll. 0.7, circ. 2 . In15 033a Coll. 0.10, circ.1 | 034b Coll. 0.10, circ. 4 Lunghezza tubo 57.,5m committente: progetto: tmbro o ima progetto:
Area riscaldata 17,3 m? In15 Cucina In10 In15 035¢ Coll. 0.10, circ. 7 Comune di San Mauro Pascoli TULLIO ZINI architettonico arch. Tullio Zini
Lunghezza tubo 111,6 m . Zona za Bagno Spazio Sonno In15 Piazza Giuseppe Mazzini n.3 47030 ARCHITETTO arch. Michele Zini
- __._Qq.ommo su piazza Area riscaldata 15,4 m? . San Mauro Pascoli (FC) ‘.\m_w%mﬂ%.:w__‘o_m‘mmmm.»:ﬁ Modena arch. O_mca_w NOJo__
035d Coll. 0.10, circ. 8 Zona 2a Lunghezza tubo 1111 m Zona za Zona za Nido taliozini@tuliozin.t computi mwwf. _,w\_wﬁ_w\“_wﬂm_ﬂuzm:
In15 Area riscaldata 16,9m2 [038a Coll. 0.9, circ. 5 Area riscaldata 7.2m Area riscaldata 17,8 m* Zona za responsabile del ZPZ PARTNERS areh. - Oliver Forghieri
Nido Lunghezza tubo 1088 m In15 Lunghezza tubo 75m Lunghezza tubo 109 m Area riscaldata 13,7 m? procedimento o ocoia, 365 = 41124 Modena strutture ing.  Filippo Naldi
Zona za 040 Coll. 0.8. circ.1 033b Coll. 0.10,circ.2 | 034a Coll. 0.10, circ. 3 Lunghezzatubo 106 m geom. Glovanni Ravagli it sery ing. Daniele Cavazzan
- S oll. 0.8, circ. Sonno - U_>ZO |_|m mm> Responsabile Settore Tecnico p.i.  Andrea Montuschi
Area riscaldata 10,8 m In10 Zona za In10 In15 035b Coll. 0.10, circ. 6 Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica INTeGRA Professionisti Associati timbro e fima ing.  Pietro Collina
Lunghezza tubo 80,8 m We Area riscaldata 16 Bagno Spazio Sonno In15 Via Alberto Brasili, 91 - 41122 Modena (MO) antincendio p.i.  Piero Ponti
035a Coll. 0.10, circ. 5 Zona 7a Lunghezza tubo 1116 m Zona za Zona za Nido info@webintegra.it sicurezza ing.  Filippo Naldi
In15 Area riscaldata 3.8 m? 046 Coll. 0.7, circ. 1 Area riscaldata 6,8 m2 Area riscaldata 15,4 m? Zona . za m_wcm__m _w_mﬂmwmwumvm_ﬁmmssm aenza (RA) acustica ing. Emanuele Morlini
Nido Lunghezza tubo 55,2 m In15 Lunghezza tubo 74,6 m Lunghezza tubo 109 m Area riscaldata 14,7 m? tel Ost-006163 DNSH ing.  Francesco Bonacini
Zona za Lunghezza tubo 105,6 m indagine geologica Geo Group srl
Ingresso Y e gine geolog P
Area riscaldata 16,9 m? ®
Lunghezza tubo 80,1 m Zona za ® o ® o ® ® o ® ® o ® . ® ® ® ® g ® L4 ® e ° fitolo . L . . scala tavola data
, Area riscaldata 8 m* Piano terra impianto a pannelli radianti 1:50 MEC 1 data della firma digitale
Lunghezza tubo 58,1 m
7 7




