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ART. 1. PREMESSA 

Il presente disciplinare tecnico è parte integrante del disciplinare di gara per la concessione dei 

punti di erogazione di acqua potabile (chioschi d’acqua) distribuita dalla rete acquedottistica 

pubblica, in Sorbolo Mezzani. 

 

ART. 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

Sono a carico della concessionaria il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei punti di erogazione. 

Il concessionario dovrà occuparsi della gestione dei proventi derivanti dalla tariffa. 

Il concessionario dovrà garantire la qualità del prodotto erogato attuando nel merito tutte le 

opportune operazioni con particolare riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare 

dovrà eseguire: 

- sanificazione ed analisi del prodotto erogato con cadenza almeno mensile. Durante il 

processo di sanificazione (generalmente notturno) l’utente non può prelevare l’acqua 

(in quanto i tasti non sono attivi) e il display mostra la scritta “sanificazione - non 

bere”; 

- sostituzione adeguata filtri in base alla tipologia e caratteristiche prestazionali degli 

stessi (da comprovare); 

- disinfezione rete idrica interna dell’impianto almeno con cadenza annuale; 

- gestione e sostituzione bombole CO2 con frequenza tale da garantire l’erogazione, in 

ogni momento, dell’acqua gasata; 

- movimentazione acqua: la macchina dovrà effettuare un lavaggio per evitare 

l‘innalzarsi della carica batteria. Durante il processo di lavaggio (generalmente di 

pochi secondi) l’utente non può prelevare l’acqua (in quanto i tasti non sono attivi) e il 

display mostra la scritta “lavaggio - non bere”. 

Saranno a carico del concessionario le comunicazioni agli enti preposti (ausl, agenzia delle 

entrate, ecc..) e tutto quanto necessario al fine di mantenere una perfetta gestione 

dell’impianto e della qualità dell’acqua erogata. 

Le operazioni periodiche e/o occasionali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture/apparecchiature, consisteranno, nella: 
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- pulizia generale degli impianti e delle aree annesse compreso lo smaltimento dei rifiuti 

eventualmente raccolti;  

- sostituzione di parti dei punti di erogazione interne ed esterne ove deteriorate rotte o 

danneggiate; 

- ogni altra operazione prevista nel programma di manutenzione redatto a cura del 

concessionario; 

- Il concessionario dovrà dotarsi di numero verde h. 24, per le eventuali segnalazioni di 

guasti e anomalia che dovessero verificarsi. 

 


