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1 Relazione descrittiva impiantistica meccanica

1.1 Premessa

Il presente progetto preliminare risulta formulato per valutare e descrivere le azioni da
intraprendere per 'adeguamento impiantistico meccanico delle varie tipologie di impianti
attualmente presenti nelle aree oggetto di riqualificazione presso I'immobile Borgo Faxhall
onde realizzare il nuovo centro per I'impiego.

L’'area in oggetto risulta posta ai piani secondo, terzo e quarto della struttura con fronte di
affaccio su via La Primogenita.

Nello specifico il piano secondo risulta un unico blocco con parte dei locali dotati di
pavimento galleggiante.

Sempre in tale area sono presenti opportuni ribassamenti del controsoffitto per consentire
una corretta distribuzione delle canalizzazioni di mandata e ripresa aria primaria esistenti.

| piani terzo e quarto invece presentano una conformazione con due torri di distribuzione;
anche in tali aree sono presenti opportuni sistemi di mascheramento a controsoffitto per la
distribuzione aeraulica.

L'unita di trattamento aria con relativo espulsore recuperatore risulta posta all'esterno del
piano terzo sul coperto tra le due torri.

L'impianto base esistente risulta del tipo a mobiletti ventilconvettori a pavimento a 2 tubi.

L’alimentazione generale fluidi termo vettori viene derivata mediante stacchi e linee dalle
centrali termica e frigorifera generali del complesso commerciale.

Similmente risulta centralizzata la distribuzione idrico sanitaria e 'alimentazione
antincendio alle cassette UNI45 presenti nei vani scala della struttura.

Come interventi impiantistici meccanici si prevede:

- Sostituzione dell’'unita di trattamento aria con relativo espulsore recuperatore

- Adeguamento delle canalizzazioni di mandata e ripresa con relativi terminali
aeraulici e portate alle nuove distribuzioni di lay out edile ed alle effettive postazioni
di lavoro

- Modifiche ed integrazioni all'impiantistica di base a mobiletti ventilconvettori

- Integrazioni ed adeguamenti impiantistica idrico sanitaria e reti di scarico

- Modifiche ed adeguamento alla norma vigente versione della norma UNI 10779 per
i terminali a punti concentrati impianto antincendio

Le opere di smantellamento e messa in sicurezza degli impianti preesistenti risultano
propedeutiche all’esecuzione dell’opera.

Come detto si prevede di mantenere le adduzioni dalle centrali generali di struttura con
opportune verifiche demandate alle successive fasi di sviluppo progettuali per quanto
concerne lo stato di funzionamento dei gruppi di pompaggio e delle reti dedicate all’'area
oggetto di intervento.
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Inoltre si demanda ad interventi di carattere condominiale la riqualificazione e riordino
delle centrali stesse.

Di seguito sono riportati i valori prestazionali previsti per le aree oggetto del presente
intervento oltre alle relazioni descrittive delle varie tipologie di impianti previsti.

La progettazione impiantistica & stata elaborata nella ricerca delle migliori condizioni
ambientali, intese come parametri complessivi nei quali deve svolgersi l'attivita,
considerando prima gli aspetti su cui possono incidere gli impianti.

Tutti i parametri e le prestazioni impiantistiche risultano perfettamente in linea con i livelli
prescritti dalle vigenti norme regionali e nazionali in merito al risparmio energetico oltre al
pieno rispetto delle indicazioni del locale ufficio d’'igiene ed alle norme nazionali di settore.

Si sono adottate le soluzioni impiantistiche che consentano un’economicita gestionale,
intesa come perseguimento dei minimi livelli di spesa necessari per un utilizzo completo
degli impianti al massimo delle loro prestazioni, adottando le soluzioni che consentano di
prevedere una gestione impiantistica controllata dai competenti operatori, ma esercitabile
in modo automatizzato.

1.2 Criteri generali di progettazione

Nella determinazione della dotazione impiantistica con la quale servire i locali oggetto
della presente ristrutturazione, si e fatto riferimento ai seguenti criteri generali di
progettazione e precisamente:

1.2.1 Manutenibilita

Si considerera come indice di benessere la scelta impiantistica finalizzata alla massima
ergonomia possibile per le attivita di gestione e manutenzione impiantistica.

Questo sia in forma diretta (gli operatori potranno svolgere le loro mansioni nelle migliori
condizioni) sia intendendo che questa impostazione faccia derivare maggior benessere ai
fruitori delle prestazioni impiantistiche in termini di maggior affidabilita e di maggior
costanza nell’'erogazione delle prestazioni medesime.

Verranno quindi fatte le seguenti scelte:

- definizione di percorsi di tubazioni e canali in zone di completa e continua accessibilita
(soprattutto a soffitto di corridoi e in cavedi e locali tecnici dedicati);

- scelta di sistemi di occultamento (controsoffitti) di tipo amovibile con facilita,;

- studio e definizione dei sistemi di identificazione dei componenti (colori, targhette,
segnalatori di presenza);

- facilita di accesso a componenti interni agli ambienti;

- mantenimento di spazi di rispetto per tutte le apparecchiature che lo richiedano.
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1.2.2 Microclima

Siintende il complesso di parametri che definiscono I'ambiente nel quale sono immersi gli
operatori ed i fruitori dei locali oggetto del presente intervento.

Si fanno le seguenti considerazioni:

- Per quanto attiene alle temperature ed umidita si fara riferimento ai diagrammi di
benessere che confinano le aree di accettabilita delle sensazioni di comfort,
definendone i parametri corrispondenti. La logica utilizzata € ritenuta perfettamente
idonea per ottenere i risultati che consentono di offrire condizioni ambientali di buon
comfort, e comunque massima sicurezza igienica. Naturalmente si rispetteranno i
parametri contenuti nelle norme di settore ed in particolare UNI10339.

- Per definire i ricambi di aria esterna si perseguira I'obiettivo di avere una buona
efficacia igienica intesa come una accettabile diluizione delle colonie batteriche
eventualmente presenti e graduando i parametri secondo il tipo di attivita svolta
nell'ambiente interessato.

- Ladistribuzione dell'aria negli ambienti trattati verra impostata su parametri di velocita
residua nelle zone occupate, sempre nei limiti di accettabilita stabilita dalle norme.
Anche in questo caso i dati utilizzati per i dimensionamenti impiantistici saranno
modulati differenziando ambiente da ambiente, secondo la destinazione d'uso.

-l valori di umidita ambientale saranno raggiunti con sistemi di umidificazione a vapore
elettrico prodotto localmente nella nuova UTA.

Verra impostata una configurazione di impianti destinati al benessere ambientale, capaci

di realizzare le seguenti condizioni:

- Massimo grado di flessibilita e facilita nel realizzare diverse prestazioni e condizioni
ambientali, permettendo anche localmente la selezione di quelle ottimali per I'esercizio
delle varie attivita.

- Massimo grado di costanza nel mantenimento delle prestazioni, con scostamenti nel
tempo minimi rispetto ai valori di taratura.

- Utilizzo di logiche di adeguamento automatiche a variazioni del grado di occupazione
degli ambienti o a modifiche di carico interno (velocita variabili sui ventilatori, valvole a
tre vie di regolazione su mobiletti ed UTA, ecc.).

1.2.3 Ottenimento di condizioni di asetticita

Le condizioni di asetticita saranno garantite con:

- L’eliminazione in tutti i casi di reimmissione di aria estratta dagli ambienti.

- Gliimpianti di adduzione, funzionando a tutt'aria esterna, minimizzano i pericoli di
presenze batteriche o di un aumento della loro concentrazione.

- Il costo energetico della soluzione sara abbattuto con l'inserimento di recuperatori ad
alta efficienza e controllo entalpico delle condizioni di riferimento tra aria ambiente ed
aria esterna.

- La previsione di filtrazioni ad efficienza differenziata secondo la destinazione dell'aria
filtrata.

- L’eliminazione di zone non soggette a continuo lavaggio d'aria, con oculate
disposizioni dei terminali di mandata e di ripresa.

- La previsione, ove possibile, di componenti in ambiente che consentono maggiore e
completa pulibilita.
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1.2.4 Risparmio energetico

| sistemi impiantistici che verranno adottati, dovranno rispondere anche al criterio di
economicita gestionale, intesa come perseguimento dei minimi livelli di spesa necessari
per un utilizzo completo degli impianti al massimo delle loro prestazioni.

Si adotteranno pertanto le soluzioni che consentono di prevedere una gestione
impiantistica controllata dai competenti operatori, ma esercitabile in modo automatizzato.

In generale verranno adottate tutte le soluzioni di dislocazione impiantistica che
incentivano I'esecuzione delle operazioni di controllo e di ripristino di funzionalita,
favorendo posizionamenti di macchine e/o distribuzioni di facile accessibilita ed
ispezionabilita.

Si provvedera ad integrare I'impiantistica esistente con opportune soluzioni conformi alle
indicazioni decreto BACS, il tutto ovviamente limitato alle condizioni pre esistenti delle
centrali e dell’architettura impiantistica non oggetto di possibili modifiche con il presente
intervento.

In base alle risultanze delle verifiche demandate a successive fasi di sviluppo ed
approfondimento progettuale si prevedera la possibilita di intervenire anche
sull'impiantistica idrico sanitaria adottando sistemi per il risparmio idrico e per il risparmio
energetico.

Vista la configurazione di intervento ovviamente si dovranno escludere vari punti di verifica
CAM e BACS ma le sezioni attinenti ed applicabili verranno esaminate ed integrate in
modo opportuno.

1.2.5 Salvaguardia dellambiente

Le aree oggetto di intervento in generale creano impatti ambientali secondo modalita
diverse a volte in misura crescente con l'evolversi delle soluzioni tecnologiche adottate.

In particolare nella struttura oggetto della presente relazione si sono identificati i seguenti
punti di interferenza tra gli impianti ospedalieri e 'ambiente circostante:

- scarichi di acque bianche

- scarichi di acque nere

- rilascio delle arie di trattamento ambientale

| concetti utilizzati nella progettazione, per ridurre al minimo gli effetti inquinanti delle

cause precedentemente esposte saranno:

- acque bianche e nere: mantenimento della doppia rete.

- espulsioni sul coperto dell’edificio ad almeno 10 metri da prese aria ed abbaini 0
lucernai.

1.2.6 Sicurezza
La delicatezza delle attivita svolte richiede che siano previste nell'ideazione del progetto

tutte le precauzioni attinenti alla sicurezza di gestione degli impianti ed alla sicurezza
antincendio sia per proteggere gli operatori sia i fruitori della struttura.
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Verranno adottate tutte le soluzioni tecniche tendenti ad evitare il cedimento di pesi
(mensolame, supporti e basamenti) mediante utilizzo di staffaggi antisismici
opportunamente calcolati e dimensionati.

La sicurezza ai rischi d'incendio verra determinata sia con la previsione di sistemi di
rilevazione nelle situazioni nelle quali esso puo verificarsi, sia con la previsione di
compartimentazioni e vie d'esodo, che con l'utilizzo di materiali intrinsecamente sicuri.

Particolare attenzione verra posta nel progetto e nella realizzazione di impianti antincendio

attivi (idranti UNI45 interni a muro) con l'utilizzo di parametri di calcolo (reti di distribuzione
e terminali) che garantiscano massima affidabilita di utilizzo dei sistemi stessi.
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2 Dati, prescrizioni e prestazioni degli impianti t ecnoloqici

2.1 Dati tecnici generali

2.1.1 Localita

PIACENZA

Latitudine 45° 03' NORD

2.1.2 Condizioni climatiche esterne

Comune di riferimento: Piacenza
Quota sul livello del mare: 61

Zona climatica: E

Gradi giorno: 2.715

Periodo di riscaldamento: 183 giorni

- Inverno, temperatura esterna convenzionale: - 5°C con 76% di umidita relativa.
- Estate, temperatura esterna: + 33°C col 50% di umidita relativa.

- Escursione termica giornaliera: 12°C

2.1.3 Condizioni di progetto interne

2.1.3.1 Estate

Uffici
Sale riunioni
Corridoio

2.1.3.2 Inverno

Uffici

Sale riunioni
Corridoio
Deposito/Archivio
WC

2.1.3.3 Ricambi aria di mandata

= 26°C col 50% U.R.
= 26°C col 50% U.R.
= 27°C col 50% U.R.

=21°C col 50% U.R.
= 21°C col 50% U.R.
= 20°C col 50% U.R.
= 20°C senza controllo U.R.
= 20°C senza controllo U.R.

Uffici = superiore tra 2 vol/amb/h e 11 It/sec/persona
Sale riunioni = superiore tra 2 vol/amb/h e 10 It/sec/persona

2.1.3.4 Ricambi aria di ripresa

Uffici = 0,3 ric/amb/h inferiore alla mandata
Sale riunioni = 0,3 ric/amb/h inferiore alla mandata
Depositi/archivi =5 ric/amb/h

WC = 10 ric/amb/h
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2.1.3.5 Tolleranze

- Temperatura: -/+ 1°C
- Umidita: -/+ 5%
- Portate aria ripresa: -/+ 5%

2.1.3.6 Affollamenti

Uffici
Sala riunioni

2.1.3.7 Potenze interne

Uffici
Sala riunioni

2.1.3.8 llluminazione

In base alla tipologia dei locali.

2.1.3.9 Fluidi primari

Acqua refrigerata primaria
Acqua calda primaria

2.1.3.10 Fluidi secondatri

Acqua calda radiatori
Acqua calda mobiletti
Acqua refrigerata mobiletti
Acqua calda sanitaria

2.2 Energia elettrica

Forza motrice

2.3 Funzionamento degli impianti

in base alle postazioni
in base alle sedute

250 W a postazione
1.000 W

10 + 12 W x mq di pavimento.

= andata + 7°C ritorno + 12°C.
= andata + 80°C ritorno + 70°C.

= andata + 60°C ritorno + 50°C.
= andata + 45°C ritorno + 40°C.
= andata + 7°C ritorno + 12°C.
= andata + 48°C +/- 5°C

=380V - trifase - 50 Hz.

Continuo/intermittente in base alla tipologia dei locali.

2.4 Periodo di messa a regime

Non oltre le due ore senza presenza di persone.
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2.4.1 Filtrazione dell'aria

2.4.1.1 Definizioni e prestazioni richieste

| filtri d'aria saranno del tipo elencato nel seguito, in accordo alle indicazioni del progetto,
ed alla richiesta efficienza di filtrazione.

L'efficienza di filtrazione si intende determinata in accordo alla classificazione delle norme
EN 779.

Filtri mobiletti ventilconvettori Materiale sintetico rigenerabile
efficienza ponderale media con
polvere sintetica pari a 90<= Am (%)

classe G4
Pre - filtri delle unita di trattamento aria ed in Classe del filtro G4
espulsione
Filtri delle unita di trattamento aria del tipo a Classe del filtro F9
manica
2.4.1.2 Catena filtrante per i singoli locali
Locali climatizzati = M+A

Nota esplicativa:
M = filtro grossolano come da richieste UNI10339/95 — Tipo G4 secondo EN779

A =filtro a media efficienza a tasche come da richieste UNI10339/95 — Tipo F9
secondo EN779
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2.4.2 Prescrizioni e prestazioni impiantistiche ric ~ hieste

L'impianto € dimensionato in modo da rispettare le seguenti prescrizioni fondamentali:
2.4.3 Velocita dei fluidi

La velocita di seguito specificate rappresentano i limiti minimi e massimi entro cui si e

eseguito il calcolo.

2.4.3.1 Velocita dell'acqua nelle tubazioni

CompresatraV =0,5 e 2,5 m/sec. per cadute di pressione comprese mediamente tra 100
e 250 Pa/m.

2.4.3.2 Velocita dell'aria nelle canalizzazioni

Per impianti a bassa pressione e velocita si prevedono le seguenti velocita effettive:

Presa d'aria esterna V=max2 m/sec.
Premente del ventilatore V=max8 m/sec.
Canali principali V=max6 m/sec.
Canali secondari V=max4 m/sec.

2.4.3.3 Velocita nei distributori dell'aria

| distributori d'aria sono dimensionati alle seguenti velocita:

Bocchette di mandata V=0,5+1,5 m/sec.
Bocchetta di aspirazione V= 1+2 mlsec.

2.4.3.4 Velocita dell'aria nel volume convenzionale occupato

Velocita dell'aria nel volume convenzionale

occupato in riscaldamento V =0,05 + 0,10 m/sec
Velocita dell’aria nel volume convenzionale
occupato in raffreddamento V =0,05 + 0,15 m/sec

2.4.3.5 Velocita dell'aria negli ambienti

Locali trattati V = max 0,15 m/sec.
Bagni V = max 0,07 m/sec.
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2.4.4 Rendimento delle apparecchiature

Tutte le apparecchiature sono scelte nella curva di massimo rendimento, in via preliminare
si indicano i rendimenti minimi accettabili per le principali apparecchiature:

Pompe = valori compresi tra 75 + 85%.
Motori = valori compresi tra 75 + 85%.
Ventilatori a pale rovesce = valori non inferiori a 75%.

N.B.: tutti i motori elettrici debbono essere con classe di efficienza minima pari a |[E4
secondo IECC 60034-30.

2.5 Note generali

La presa dell’'aria esterna, per i ricambi d’aria, sara posizionata ad una altezza superiore ai
4 metri dal piano di campagna.

Le espulsioni saranno portate sopra il coperto dell’edificio, in corrispondenza del vano
tecnico e comunque ad una distanza minima di 10 metri dalle prese d’aria esterna.

2.6 Prescrizioni di carattere acustico

2.6.1 Rumore interno agli edifici

Dimensionamento degli impianti tale da rispettare i limiti contemplati dalla Legge n° 447
del 26 ottobre 1995 e dal DPCM 14/11/97 "determinazione dei limiti delle sorgenti sonore".

2.6.2 Rumore al confine di proprieta
Dimensionamento degli impianti per rispettare i limiti prescritti dal regolamento tipo di

Igiene della Regione Emilia Romagna, considerando la zona urbanistica di tipo A
(Residenziale).
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2.7 Portate d’aria previste dall'intervento

2.1 Portata d'Aria Esterna Trattata
Utenza
Piano 2°

Piano 3°
Piano 4°

TOTALE

2.2 Portata Aria in Espulsione
Utenza
Piano 2°
Piano 3°
Piano 4°

TOTALE

3 Potenzialita e fabbisogni termo frigoriferi dell’

Portata A.E.
6.250 mc/h
3.050 mc/h
1.900 mc/h

11.200 mc/h

Portata A.E.
5.900 mc/h
2.900 mc/h
1.750 mc/h

10.550 mc/h

intervento

3.1 Potenzialita termica
Utenza
Potenza termica riscaldamento UTA
Potenza termica disperdimenti

TOTALE

3.2 Potenzialita frigorifera
Utenza
Potenza frigorifera UTA
Potenza frigorifera sensibile residuo mobiletti

TOTALE

3.3 Fabbisogno Vapore Elettrico per Umidificazione

Utenza
Fabbisogno Vapore Elettrico UTA

TOTALE
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Pot. [k W]
100,0 KW
95,0 kW

195,0 kW

Pot. [kW]
165,0 KW
120,0 kKW

285,0 kW

Portata
70 Kg/h

70 Kg/h



3.4 Impianti idrico sanitari

3.4.1 Distribuzione acqua fredda e calda

Lavabo = 0,10 I/sec acqua calda e fredda
WC con cassetta = 0,10 l/sec acqua fredda

Bidet = 0,10 I/sec acqua calda e fredda
Lavello = 0,20 l/sec acqua calda e fredda

Contemporaneita generale valutata secondo UNI 9182.

3.4.2 Portate di scarico per gli apparecchi sanitar 1.

Vaso =2,51/sec.
Lavabo = 0,5 I/sec.
Bidet =0,5I/sec.

Contemporaneita generale valutata secondo UNI 9183.
3.4.3 Diametri di alimentazione apparecchi sanitari

Vaso =@ %"
Apparecchi sanitari =0 "

3.4.4 Diametri scarico apparecchi sanitari.

Vaso = DN 110
Lavabo — Bidet =DN 50
Piletta di scarico ecc. =DN 50
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3.5 Legislazione e normative impiantistica meccanic a

3.5.1 Legislazioni e normative di carattere general e

Normative vigenti sul contenimento dei consumi energetici (Legge n. 10/1991 e
regolamento di attuazione, 192/05 e 311/06 e DGR regione Emilia Romagna);

Disposizioni del Comando Provinciale dei VV.F.;

Norme C.E.I. per tutta la parte elettrica degli impianti;

Norme e prescrizioni INAIL ex ISPESL;

Normativa CE PED;

Legge 12 marzo 2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Il regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione
dell'opera,;

Decreto legislativo 81/08;

Tutte le condotte rettangolari degli impianti aeraulici nella loro complessita,
compresi i pezzi speciali, le giunzioni, staffaggi e coibentazioni, dovranno essere
conformi alla Norma UNI 10381, alle normative ASHRAE e alle documentazioni
pubblicate del’AS.A.P.1.A con classe di tenuta B

3.5.2 Legislazione condizionamento

D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

3.5.3 Legislazione antincendio

D.M. 16 febbraio 1982
Modifiche del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita
soggette alle visite di prevenzione incendi.

D.M. 20 dicembre 1982
Norme tecniche relative all’approvazione degli estintori portatili d'incendio soggetti
all’'approvazione del tipo da parte del Ministero dell’'Interno.

Circolare n. 8 Mi. Sa. (85) del 17 aprile 1985

Legge 7 dicembre 1984 n. 818
Nulla osta provvisorio per le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi.

D.M. 8 marzo 1985

Direttive sulle misure piu urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (art. 2, legge 7
dicembre 1984 n. 818)
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D.M. 16 gennaio 1987

Estintori d’incendio portatili di tipo approvato ai sensi del D.M. 20/12/82: integrazione delle
norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del D.M.
7/11/85

D.M. 6 marzo 1992
Norme tecniche procedurali per la classificazione della capacita estinguente e per
'omologazione degli estintori

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

D.M. 10 gennaio 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro

D.M. 4 maggio 1998

Disposizioni relative alla modalita di presentazione ed al contenuto delle domande per
I'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’'uniformita dei connessi servizi
resi dai comandi provinciali dei VVFF

Circolare ministero interni n. 9 del 5 maggio 1998
D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi — chiarimenti applicativi

Lettera circolare n. P1434/4101 del 19 ottobre 1998
Articolo 4 del D.P.R. n.37/1998 — rinnovo del certificato di prevenzione incendi —
chiarimenti

D.P.R. N° 151 del 01/08/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co.4-quater, del D.L. 31/05/2010 n° 78,
convertito con mod. dalla L. 30/07/2010 n°122.

3.5.4 Normativa impianto prevenzione antincendio

UNI EN 54-2: Sistemi di rilevazione e di segnalazione d’incendio — Centrale di controllo e
segnalazione.

UNI EN 54-4: Sistemi di rilevazione e di segnalazione d’'incendio —Apparecchiatura di
alimentazione.

UNI EN 54-5 ed FA 1-89: Componenti dei sistemi di rilevazione automatica d’incendio.
Rilevatori di calore. Rilevatori puntiformi con un elemento statico. + Foglio
d’aggiornamento.

UNI EN 671-2: Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Idranti a muro con tubazioni flessibili.

UNI 7546-6: Segni grafici per segnali di sicurezza. Ubicazione estintore.
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UNI 7546-6: Segni grafici per segnali di sicurezza. Idrante.
UNI 7546-6: Segni grafici per segnali di sicurezza. Lancia antincendio.
UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno

UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN
45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa.

UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale a di allarme
d’'incendio — Sistemi dotati di rivelatori di fumo e calore e punti di segnalazione manuali.
UNI 9994: Estintori d'incendio. Manutenzione

UNI 10779: Impianti di estinzione incendi — Reti di idranti — Progettazione, installazione ed
esercizio

UNI EN12845: Installazione fisse antincendio — Sistemi automatici a sprinkler —
Progettazione, installazione e manutenzione

3.5.5 Normativa impianto idrosanitario
UNI 8065: Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 9182 ed FA 1-93: Edilizia — Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e
calda — Criteri di progettazione, collaudo e gestione. + Foglio di aggiornamento

UNI 9183 ed FA 1-93: Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione. + Foglio di aggiornamento

UNI 9511-1: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti
di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso
domestico.

UNI 9511-2: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per
apparecchi e rubinetteria sanitaria.

3.5.6 Normativa impianto di condizionamento e risca  ldamento

UNI ENV 1805-1: Comunicazione dati per rete di gestione per applicazione HVAC — Rete
di comunicazione per 'automazione ed il controllo degli edifici.

UNI ENV 1805-2: Comunicazione dati per rete di gestione per applicazione HVAC —
Trasmissione dati indipendente dal sistema per 'automazione degli edifici mediante
comunicazione aperta (FND).

UNI 8199: Acustica — Collaudo acustico degli impianto di climatizzazione e ventilazione —
Linee guida contrattuali e modalita di misurazione.

UNI 8364 ed FA 146-84: Impianto di riscaldamento. Controllo e manutenzione. + Foglio di
aggiornamento
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UNI 8884: Caratteristiche e trattamento delle acque di circuiti di raffreddamento e di
umidificazione.

UNI 9317: Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo
UNI 9511-1: Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per
impianti di condizionamento dell’aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso

domestico.

UNI 10202: Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di
equilibratura.

UNI 10339: Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti.
Regole per la richiesta d’offerta, 'offerta, I'ordine e la fornitura.

UNI 10344: Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.

UNI 10345: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei
componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo.

UNI 10346: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra
terreno ed edificio. Metodo di calcolo.

UNI 10347: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra
una tubazione e I'ambiente circostante. Metodo di calcolo.

UNI 10348: Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo
di calcolo.

UNI 10412: Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.

UNI ENV 12097: Ventilazione negli edifici — Rete delle condotte — Requisiti relativi ai
componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

UNI ENV 13154-2: Comunicazione dati per la rete di campo in applicazione HVAC —
Protocolli

UNI ENV 13321-1: Comunicazione dati per rete di automazione in applicazioni HVAC —
BACnet, Profibus, World FIP.

UNI EN 442-2: Radiatori e convettori. Metodi di prova e valutazione.

UNI 8065: Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.
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4 Relazioni tecniche descrittive delle varie tipolo gie di interventi

4.1 Interventi aree tecnologiche

Come indicato in premessa il contesto in cui si deve sviluppare il presente intervento di
riqualificazione e caratterizzato dalla centralizzazione della fornitura dei fluidi primari dalle
centrali generali del complesso commerciale.

Si prevede di realizzare opportune derivazioni dalle reti esistenti per alimentare la
ristrutturazione oggetto del presente intervento.

Come gia indicato in premessa non sono previste lavorazioni dirette nelle centrali
tecnologiche in quanto oggetto condominiale.

Si demandano quindi al quadro economico dell'intervento importi specifici concordati nelle
assemblee condominiali e consortili per le necessarie lavorazioni.

Si ricomprendera invece negli interventi la sostituzione dell’'unita di trattamento, estrazione
ed espulsione aria posta sul coperto del piano secondo all’esterno tra le due torri che
formano i piani quarto e quinto.

Si prevede inoltre la modifica e 'adeguamento delle canalizzazioni di distribuzione aria per
servire tutte le nuove utenze in base alle esigenze di affollamento e distribuzione di nuova
impostazione.

Le canalizzazioni, per risparmio energetico, saranno realizzate tutte in classe di tenuta B,
in lamiera di acciaio zincato, con isolamento esterno delle condotte di mandata all'interno
dei controsoffitti e delle condotte di mandata e ripresa in esterno con finitura superficiale in
lamierino di allumino.

Si prevedono inoltre nuovi terminali di mandata e ripresa compatibili con le altezze dei
controsoffitti e dei locali.

Gli impianti verranno completati con necessaria regolazione automatica di tipo digitale
completa di sottostazioni periferiche e sistema di telecontrollo per ottimizzazione dei
consumi e per impostazioni temporali di utilizzo.

Come indicato si provvedera a riutilizzare le dorsali impiantistiche esistenti previo
opportuni adeguamenti e ripristino degli isolamenti coibenti e delle finiture superficiali.

Si evidenzia che nelle successive fasi progettuali si renderanno necessarie prove e
verifiche in campo, con l'ausilio di personale specializzato imprese di manutenzione e
gestione, per verificare puntualmente lo stato effettivo di mantenimento delle reti fluidi e la
loro conservazione.

4.2 Impianto di condizionamento
Come gia indicato I'impianto previsto risulta del tipo ad aria primaria con mobiletti
ventilconvettori a 2 tubi come impianto base idronico.
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Si prevede di realizzare canalizzazioni di mandata e ripresa distribuite nei ribassamenti di
controsoffitto ai vari piani oggetto di intervento.

Ogni stacco di piano sara completo di adeguata serranda di regolazione.

Per ogni locale si prevederanno bocchette di mandata aria mentre la ripresa verra
centralizzata nei blocchi di accesso e sara garantita per i servizi igienici e per i locali
tecnici ciechi.

L'impianto aeraulico prevedera opportune condotte dedicate per le sale corsi e conferenze
nella parte centrale del piano secondo con integrati sistemi di sezionamento motorizzato in
modo da poter attivare la parte aeraulica solo con la presenza effettiva di persone
all'interno, demandando allimpianto mobiletti il funzionamento di base per conservare un
minimo di temperatura sia in estate sia inverno.

Come detto i mobiletti saranno alimentati dalle reti generali esistenti.

All'interno dei locali si provvedera alla completa sostituzione dei mobiletti ventilconvettori e
delle relative reti fluidi e raccolta condensa.

Si prevedono collettori generali di distribuzione con reti sotto pavimento.

| mobiletti presenteranno comando a parete o a bordo per la modifica della velocita e delle
condizioni di erogazione termiche, intercettazioni, giunti dielettrici, ecc.

Le reti risulteranno opportunamente isolate e complete di sfoghi, scarichi, targhette, ecc..
Tutti i mobiletti saranno dimensionati alla media velocita, in grado di eliminare nella
stagione estiva il calore sensibile residuo degli ambienti e nella stagione invernale i carichi
dovuti alle dispersioni.

| mobiletti verranno installati in opportune e concordate posizioni a parete.

Per assicurare I'alimentazione ai mobiletti si & prevista la formazione di opportuni stacchi
dalle nuove linee di distribuzione.

Tutti i mobiletti presenteranno valvole di intercettazione, giunti rame/acciaio, tratto di
collegamento alle batterie realizzato in rame, isolamento delle valvole e dei tratti di
tubazione interna al mobiletto.

Alla sommita dei montanti sono previsti opportuni sfoghi punti alti oltre a scarichi e
targhette indicatrici.

Per ciascun ambiente € prevista una unita di regolazione di temperatura operante su una
0 piu unita terminali.

Tale regolazione, viene effettuata mediante l'installazione di termostati ambiente posti a
parete con sonda di temperatura, comando velocita e potenziometro di ritaratura.

Si é predisposta una rete di scarico e raccolta condensa collegata a mezzo tubazione in
plastica alla bacinella di scarico di ogni unita.
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L'acqua di condensazione verra raccolta e smaltita mediante rete in PVC posata a
pavimento con le opportune pendenze; le reti di scarico condensa vengono quindi
convogliate, previo inserzione di opportuni sifoni, alle reti generali di scarico.

Tutte le reti calde e fredde verranno posate, previa spazzolatura e verniciatura con due
mani di vernice antiruggine, isolate con materiale che impedisca sia dispersioni passive
nella stagione invernale che formazione di condensa in quella estiva, il tutto con materiali
e spessori in base alle normative vigenti.

Nel locale tecnico CED centro stella, si prevedera un sistema di raffreddamento ad
espansione diretta con unita split per garantire adeguate condizioni termiche in ogni
stagione.

4.3 Impianto di riscaldamento per servizi igienici e locali disperdenti

Per i servizi igienici disperdenti e locali vari € prevista la realizzazione di un impianto di
riscaldamento con l'installazione di radiatori completi di valvola termostatica, detentore,
valvola di sfogo aria e staffe di sostegno.

Il sistema distributivo dell'acqua calda, sara realizzato mediante stacchi sulle linee calde
dedicate.

Con tubazioni in traccia a parete verranno alimentati i vari utilizzi.

Tutte le reti di alimentazione previa spazzolatura e verniciatura con due mani di vernice
antiruggine verranno isolate con ottimo materiale coibente.

Le reti saranno in acciaio nero SS serie media per le montanti ed in tubo multistrato per le
tratte a pavimento con coibentazione in guaina elastomerica a cellule chiuse da 32 mm in
classe di reazione al fuoco Bs2dO0; inoltre si prevede finitura in PVC per le tratte a vista.

In corrispondenza della tratta finale al singolo terminale ambiente si prevede I'utilizzo di
tubazioni in rame precoibentate pertanto si avranno interposti rispetto alle linee in acciaio
opportuni disgiuntori dielettrici.

| terminali saranno completi di tutti gli accessori a corredo necessari ad un corretto
funzionamento ed in particolare valvola di intercettazione, detentore, valvola termostatica,
valvola di sfogo aria e kit di mensole per fissaggio a muro.

4.4 Impianto idrico sanitario e scarichi
Gli impianti sono stati studiati rispettando le caratteristiche funzionali dell’'edificio oggetto
del presente progetto.

L'alimentazione acqua potabile risulta derivate dalla rete generale dell'immobile.
Le esigenze per i servizi igienici e utenze varie, verranno soddisfatte mediante il prelievo
dei fluidi dalle nuove linee con posa di bollitori ACS a pompa di calore pensili completi di

accessori a corredo per trattamento e sicurezza; si avra un bollitore in corrispondenza di
ogni blocco bagni.
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Tutte le reti di adduzione saranno intercettate.

Le reti idriche per la distribuzione dell'acqua potabile fredda e calda sono dimensionate in
base alla portata degli apparecchi, opportunamente ridotta tenendo conto della
contemporaneita di utilizzo, come da norma UNI 9182.

Ogni bagno o singolo apparecchio sara intercettato; per gli apparecchi singoli si
prevedono valvole a cappuccio cromato mentre per i blocchi di servizi si sono previsti
collettori con distribuzione come da particolari.

| collegamenti ai singoli apparecchi saranno eseguiti con tubazioni in acciaio zincato SS
serie media o multistrato complete di isolamento in guaina da 19 mm in classe Bs2d0, gli
allacci sono previsti in traccia a parete.

Gli apparecchi sanitari in porcellana vetrificata sono con superficie perfettamente lisce ed
esenti da difetti.

Gli apparecchi saranno previsti del tipo sospeso con staffe di sospensione zincate a
bagno.

Le rubinetterie sono del tipo pesante con cromatura uniforme.

Per prevenire la formazione di colonie batteriche pericolose, quali la legionella, all'interno
delle reti acqua sanitaria si eviteranno punti morti nelle reti di nuova posa.

Le reti di scarico acque sanitarie sono costituite dall'insieme delle tubazioni che collegano
gli scarichi dei singoli apparecchi e le colonne di scarico discendenti.

Nel presente intervento si provvedera al rifacimento delle tratte di scarico generali al piano
con connessione alle reti esistenti.

Si provvedera a mantenere separate le acque di scarico bianche da quelle nere.

L'intero impianto di scarico sara realizzato con tubazioni in polietilene ad alta densita in
accordo alle norme vigenti.

Tutti i pezzi speciali quali braghe, tee, curve, ecc. saranno uniti mediante saldatura di teste
a polifusione, ove non possibile con giunti dielettrici.

Nella posa verranno usati manicotti dilatatori, curve a largo raggio, braccialetti guida e
braccialetti per punti fissi.

Per gli scarichi verticali e per le tratte a controsoffitto si & previsto I'utilizzo di tubazioni
fonoassorbenti.

Per quanto attiene agli scarichi verticali in geberit atti ad attraversare il solaio si dovranno
predisporre opportuni manicotti tagliafuoco REI 120; nel caso di attraversamenti orizzontali
di pareti REI si provvedera ad installare manicotti intumescenti REI 120 su entrambi i lati
della parete.
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4.5 Impianto antincendio

Come indicato I'impianto antincendio attivo risulta derivato dalle reti generali del centro
commerciale, alimentate da opportuno gruppo di pompaggio e con vasca di accumulo a
monte entrambi preesistenti.

Nell’'area oggetto di intervento si provvedera a formare nuove linee in acciaio zincato SS
opportunamente dimensionate atte ad alimentare i terminali ambiente da incasso.

Nel presente intervento si indicheranno gli estintori come posizione in pianta e tipologia
ma la loro fornitura € demandata alla ditta specialistica incaricata direttamente dal
committente.

Per cid che concerne le attrezzature mobili di estinzione, andra disposto un congruo
numero di estintori portatili a polvere da 6 kg con capacita estinguente pari a 55A 233 B.

Il criterio adottato portera ad avere una "densita di estintori” pari a uno ogni 100 m2 di
superficie, nonché all'installazione di estintori nelle immediate vicinanze di locali a rischio
specifico di incendio.

Inoltre si sono previsti opportuni estintori portatili da 5 kg ad anidride carbonica con
capacita estinguente pari a 89B da installare nelle immediate vicinanze di locali e quadri
elettrici.

Per la parte attiva si prevede la posa di idranti ad incasso DN45 in corrispondenza dei vari
accessi alla struttura; i terminali saranno ubicati all'interno dei locali con derivazione di
alimentazione, previo adeguamento, dalle reti generali esistenti eliminando i precedenti
terminali ubicati all’'esterno nei vani scale, il tutto nel pieno rispetto della vigente norma
UNI 10779.

Per gli attraversamenti impiantistici sono previsti opportuni sistemi che garantiscano |l
corretto ripristino della continuita di compartimento.

Sulle canalizzazioni sono previste, in corrispondenza dell’attraversamento di pareti
compartimentate, serrande tagliafuoco motorizzate con 2 micro di fine corsa certificate
UNI EN 1366-2 con realizzazione di ripristini al contorno come da scheda e da
certificazione del produttore delle serrande stesse.

Per le tubazioni in materiale plastico costituenti gli scarichi al piano sono previsti manicotti
intumescenti REI o soluzioni analoghe a solaio e coppie in corrispondenza di
attraversamenti di pareti.

Al contorno dei manicotti si prevedono ripristini con utilizzo di materiali appropriati
certificati per la modalita di posa e per I'accoppiamento effettivo presenti in campo.

Per il passaggio delle tubazioni si prevede la formazione di forometrie adeguate con
spessori non eccedenti il massimo certificato dai vari produttori di materiali di ripristino
attualmente in commercio; eseguita la posa delle tubazioni metalliche e dell’eventuale
isolamento coibente si provvedera al ripristino del passaggio con posa di adeguato
materiale certificato.
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Il materiale dovra essere coerente con la tipologia di tubazione, di posa verticale od
orizzontale e di struttura leggera o pesante da attraversare.

Per quanto concerne i passaggi di tubazioni coibentate la coibentazione stessa dovra
essere preservata con utilizzo di opportune guaine termo espandenti REI certificate con
posa correttamente eseguita.

Al termine dei lavori risulta onere dell’impresa installatrice produrre tutta la necessaria
documentazione di certificazione comprendente:
certificato di prova
certificato di rispondenza all'originale
corretta posa in opera
numerazione del singolo intervento di ripristino
book con schede per ogni singolo ripristino comprendente tavola grafica identificativa
degli interventi con differenziazione per le varie tipologie (tubazioni antincendio, gas
medicinali, in acciaio nero, in acciaio zincato, materiale plastico, canalizzazioni,
verticali, orizzontali, pareti leggere, pareti pesanti, solai, ecc.), foto del singolo
intervento con indicazione del caso specifico, dei materiali usati, delle certificazioni
degli stessi, ecc.
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)&%,3/ Y%* )&Y* - &U%S*F%T -, 628&2%7 &28&&)EHQ-Al +2 2, +-+&%./ 1- +2)%*0-+'%
4%,8*/(-33/&/

)-1.&' 1,&%../
- )*060%1% 1- 2&-(-33/% (#-.)-,&' 1,8&%.,,] ;&% -+&I((/,1' 1(42,- )2,&- )*%-+ -, 1(42,% [*%%
+)%4-6-49% /- 1-0%*+- )1~ [*],," - +&I((1& F&*- % 1%*-0/&*- /( )-1,' -, 1%*-0/3-',% 1/((/
1%+/(% Yo+-+8&%,&%
% (-, %% +/*/,,' ) +I1&% %((% 41,/(-33/3-'- 1%/, & +)%4-/(-

)-,&' 1-662+-',% +','*/
(+-+8&%./ 1- 1-662+-'% +',*/ +/*? 4'.6*.% /((/,*/ C " CCA 82,1 P+&%. 6*
%.%*$%,4P )2*)'+%+: % 6/*? 41)' /((/ ,2'0/ 4%, &*I(®% -,+&/((*% -, (‘4/(% &%4,-4' 1%1-4/&" |
4%,8*(% +/*? 1'&I&/ 1- ;/&&%*-% 8% 4/*-4] ;& &HF-%o [++-42*/*% -( 62,3-',/.%,&" 1- &2&&
+-+&%./ )%* /(.%," C .-,2&-
| A11&8&Yo*-+&-4] YYA2(-I*% 1%((#-.)-/,.& @ @A-&Y 1- 1-66'1%*% -, .'1' 49-/*7 4' 4-+ %1
-,&%((-$-;-(% - .%++/$$- 1- %.%*$%,3/ % 1- 489YRJ-2&-," -( )%*+',/(% % B(- 2&%,&- ,%((/ 96./(
62,3-'/(-&? 1%((/ +&*28&&2* % 12*/,8% $(- YoUARSU6,3/ 1- $/*/,8&-*% 2,/ %66-4/14% $%+8&-,% 1%$(
%0%, &~ 4*-&-4-
(+-+8%.1 +*? - 8Y*6I44-1&" I((#-.)-1,&" 1- *BY%Wo -,4%,1- % +/*? -, $¥/1' 1- $%+&-*% 0/*1&-)-
Yot +/$$- 11%$2/&- | +-82/3-',- 1-0%*+%7 &I(- SYW&IH, Yo++%6*% -,0-/& +-.2(&/,%/.%,&% -,
8&288&[ (| +&*28&8&2*1 ))2*% 4')/*&' Y%o* 4')/*&'
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' 6%.9.%,8% / 52/,&' *-49-%+&' 1/((/ ,"*./&-0/ C" CCA -(++8&%./1- +2)%*0-+'%
)*%0%1% -( 4,&*(( 1%((/ 4)+2(/ .-4*6' -4/ 1%4*6') 1- %.%*$%,3/7 -( 4',&*(( 1%(
4'(%$/.%,&' &* (I 4%,&*(% *-0%(/3-',% -,4%,1+ 8%06,&*/(% 1- 1.)(-6-4/3-',%7 -( 4",&*'((' 1%(
$9%,%*/8&*% 1-$-&/(% 1- Y%++/$$-7 -( 4'.&*((- B [H(-6-4/&™* 1- )'&%,3/ % 1%((% (-, %%
1(&")/*(1,&-

1)'+&/3-',% .-4*'6',-4/ .',-&™*I&] % )*-*-&/*-/ +*? - +&I((1&/ -, 144%&&[3-',%!(2'$" )*%+-1-/&'

| 62,3-',% )*-./*| 1%( +-+&%./] @ (/ )'++-;-(-&? 1,0-*% .%++/$$- /1 /(& -,&%((-$-;-(-&? 1/((/
)'+&/3-',% .-4*'6',-4/ )*-,4-)/(% ' [2&'.1&-41.%,&%  1/( +-+&%./ ,&-,4%,1-" ((/ *-4%3-',% 1- 2,/
4'1-3-% 1- /((/*% -( +-+&%./ -,0-/ [2&'.1&4.%,&% 2, +%$,/(% 1- %0/42/3- % 2&&- $(-
1.)(-6-41&*- +/*/, 1'&/&- 1- 1-+)'+-&-0" 1- 4", &*'((" 1%((#-,&%$*-&? 1%((% (-,%% 1- /(-.%,&(3-',% /
I&)*(1,& 1% 1-+)+-&0" +/*? -, $*/1' 1- 1-4%* %*% %0%,82/(- 4*&'4-*42-&-T 4-*42-&- )%*&- '
1-+)%*+-',- 0%*+' &%**/

I 14H  1-)%&-*1, 12% (-, %% (") -, 4/0' <7.5 C)%*'$-3/ (4'(%$.%,8&

1%- 1-662+"™*- +/*? %+%$2-&' -, .'1' &/(% 1/ /(8%*1/662+*- 4',+%42&-0- +2 (") 1-+&-,&-

2((% (%% &Y%~ /(- |- +-.$'(- 1-662+* +/*)*%+%6,8& - &Yo*.' 62+-~(- -, $*/1' 1- [++-42%/*% ~(
408& 62,3-',1.9%,8" 1%((#-.)-,&' 1,49% -, 4/+' 1- 4*&' 4-*42-&' 1- 2, 1-662+"*%

%((% 3',.% 4',&*'+'66-&&/&% +- }*%0%1',' /))/*%AAQ4/++'T %((% /(& % 3',% )*'-%&&*% [42+&-4-
%!' 1-662+*- 1/ %o+&Y%*,' (- [)/*%A49- 1/ - A+, +%.)*% 1'&/&- 1- 4/(&&/ /,&-6-I..]

)-1,&' 0-1%'++0%S$(-/,3/ 44
- )*060%1% (#-,+&/((/3-',% 1- )2,& *%&% ' 3% /44%++ 1( )-],) &%** %l [- )-I,- )%*
(#-+&I((13-,% % (#I((144-" 1- &Y6(%A].%6*% &' [V +e+&%.] 1- 0-1%'+*0%$(-/,3/ %( */4H 1/&-
$96,%%/(% 0%**? - +&/((I&' 2, +-+&Y%./ 1- 0-196/%6+&%1-4/&' - &%*6/44-1&' I((/ *%&% 1/&-
13-%,1/(%
(+-+8&%./ 0%**?2 /(-.%,&/&" -, &' &-,2-&?
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 *0%(/3,% /((#-,8%6*0%, &' -, '$$%&E&' +- @ )ZROMYL)*'$%&&/3-',% 1- 2, -.)-/,&' 6'&'0'(&/-4'

96( *-+)%&&" 1%((#/&8&2/(% ,™*.1&-O1 *%S$-' /(%&Yok- 1- )*'123-'% 1- %,%*$-/ 1/ 6',&- *-,,'0/;-(-
)%6* 52/,& *$2/*1/ 2, %1-6-4-' )2:;;(-4' 1- ,2'0/ 4'+8&*23- % ' '$$%&E 1- *-+&*2&&2*/3- %
*(%0/,8%= -, ;4% |- *U052-+-&- .- - *-49-%4H&*18-0/ %S$-' /(%7 )%* 52/,&' *-$2/*1/
#)*&' 1- %,%*$-/ 1/ 6.&% *-,'0/-(% 6'&0'(&#4/ *-49-1.1& %( E52/1% */&0' 1-

) %+&I3-',% Y% A%*&-6-4/3-' % %,%*$%&-4/ 1% Y1-B7 (| .--/ )&%,3/ *-49-%+& )%*
(#-)-1,& 6'&'0'(&/-4' @ )/*- 1 4-*4] 7 HK)

H#)-1,& +1%2 - +&J((J& +2 2,1 )'*3-' % 1- 4)%* &2* 1%((#%1-6-4-' 4', 2,/ ' 1/(-&? 1- - +&/((/3%,
;- &SI J 4'.2,52% [1%%%,8% % &', ( +&%++-%,8/.9%,8 %1 - 4(-/3-' % 1%((/ 4')%*&2*]

12(- B'&0(&1-4- +41, 1%( &) -, +-(-4- . A*+&I((-' 4, Y&Y%,3/ ) -1(%  K)
41112, #-)-1,& 6'&'0(&/-4' +/*? 4'+8&-82-&' 1/  '12(-7 +211-0-+- -, +&*$9% 1/ .'12(-
)%* 2,/ +2)%*6-4-% &'&/(% (*1/ 1%((#-.)-/,&"*B AC 57 1 /0*? )'&%,3/ '~ /(% 4'.)(%++-0/

HK

% +&*-,$9% -, '$SU&E’ +*/,,' 4',%++% | 1-1' LPA)++ % | 52/1% 1- )*I(%( -, 4**%,8&%
4 &-2] | +&*2&&2% 1- +2))*&' +/*? *%/(-33/&, [))+-& )*'6-(- -, [(2.--'7 %1 2,/ 1%((%
&)'($-% 1- Y¥'6-(- +/*? &%*.'+I(LI&/ I((/ (/.-%*1- 4)%*&2* Y%* $I*/,&*% (#I1%$2/&1 *%o+-+&%,3/
%644 -4] 1%((% +'((%4-&/3-' - 1- ,%0% % 0% Eo*& 2/
#-)1,& *-+)%&8W*? (Yo VU%+A*-3-' - Y%+)+8WEDA/ )%+ (#-+&I((3-% 1%$(- -)-/.&-
6'&0'(&-4-F 1 1) C I(%$/& I(( /& *& 1%( C 6%;*- C )2;:(-4/& 1/(

- -+&Y* 1%((# ,8&%*, 8*%4%)-.%,& 1%(  , 1%( /$+& C :

+49%,1' 2, -)-/,& 1- )&%,3/ R 7C HK7 (#-,0%*&* +4%(&' ,, +/*? 1'&/& 1- -—+&%./ 1-
¥8063-',% 1- &Y%*6/44-1 8 : - &%* T .| Yo++*H/4'.2,52% Y*'$¥..1&" I( 62,3',].%,&'
+064' 1" - )/*.%&*- -, 1-4/& 1/((/ '*./&0/ CA 1 CAC"= (/ *&%3-,% 1- ,&%*6/44-/
+/+? 12,52% Y%+&%*,/
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10. #
288&- $(- -.)-1,& 1- ,2'0/ *%I(-33/3-"% 1'0%/,," %++%*% %+06$2-&- ,%( )-%,' *-+)%&&' 1%((% 0-$%
% 1&-0% |, &-+-+.-49% %1 -, )/*&-4'(/*%=

18%$*- 1- %1-6-4- 1- - &%*%o++% +&*IQUERB{(IGR? |++2.% *-(-%0" 6',1/.%,&/(% )%*

(% 6-,/(-&? 1- )*'&%3-',% 4-0-(%>

1&%$*-1 1- %1-6-4- 49% )++'' [++2.%*% *-(%OL3F%(/3-,% (% 4'+%$2%,3% 1- 2,

%0%,82/(% 4'((++'>

$$-*,1.9,8' 1%((% V '*.% &%4,-49% )%* (% 4'+&*WB-1- 42-/( IC!C 4", (%

'1-6-49% %1 -,&%$*/3-' - 1- 42- [(% -*4'(/*{%/Q-0%>

E /44,113~ Y%* -( -$(-*1.%,&' 1%((/ +-42*%3 3/ +-+.-4] % 1%((/ 62,3-'/(-&? 1%$(-

")%1/(-F 1%( $*2))' 1- (/0™ 1-42-/( | 1CCC>

E/44'1,1/3" - 4',$-2,8% A& )%* -( -$(-  */.%,&' +-+.-4' 1%S$(- '"+)%L/(- -, &/(-/

1-42- /(% A % A 1%( CCC>

E -,%% $2-1/ )%* (/ *-123-',% 1%((/ 02(,%*/;( BtA.%,&- ,', +&*2&&2*/(-7 [**%1- % -.)-/,&F

1%((/ *%+-1%,3/ 1%( ', +$(-' 1%- -,-+&*- 1%( L">

E -,%% 1- -,1-*-33' )%* (/ *-123-',% 1%((/ 02Ge4RR +-+.-4/ 1%((#-.)-/,&+& 4/ |,&-4%,1-'F

19%( -,-+&%* 19%((# ,&%*,' 1%( 1-4%.:*% C >

%*&/, &' &28&&- B(- +&I66/$$- 1- -.)-/,& %1 /PBYEL*% 1'0%/, Y%++%*% 1- &-)' /&+-+.-4' 4",
)*&2,% *%(/3-'- 1- 1-.%,+'/.%,8&' % 0%*-6-4/ | &-.* % 6-*/ 1/ )*&% 1- )*6%++-' -+&/
[-(-&I&> (HD)(&I&*% Y*-d 1%((] Yo++ -, Y%* 1- S52/(+-I+ %(%.%,& 1'0*? 6%-*% (/
1'42.%,&/3-',% 4'+&*288&-0/ % (Yo 4/(4'(13-',- ,Y%A%4+
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11.
(- +./,89%((.%,&- 4'.)*%, 1%/, &28&] (#-.)-1,&+ &-4] Yo(%8&&*-4] Y% +)%d-I(% )*%+%,&% /((#-,8%’
19%((% %% '$$%&E’ 1- -, &%*0%,&' 49% *-+26OEEIT ', 4',6™ .- /(% ,*.1&-0% 0-$%,&- %!"

! 62,3 /(- /(% ,2'0% 1-+&*-:23-'- % (/P'28& -)-/,&-+&-4-

%* (I *9%/(-33/3-',% 19%((B")%*/ '44"*%*? 0%¥0480%, &-0/.%,&% (/ 1%-+&-,/3-',% % 62,3-',% 1%((%
4-%42-8)3 T +-1," Y%o++% 1- *-$-,% %(%&&BIB(UB-4/7 &*/+.-++-' % 1/&-7 *-0%(/3-'% -,4%,1-7
+96$,/(- -(( % 1- %.%*$%,3/ '1 [(&* % 4" 4*1/*96R,&1.%,&% &', (I % 4', (B266-4-' &%4,-4'

19%((/ +&*288&2*/ (| .Yo++] 62*- +96*0-3-' 1%((% PEUOBY ', 1% %0-&/*% -,&%*+23-'- /(I ,*./(%
62,3 /(-&? 1%((/ +&*2&&2*7 )%* (Yo A-*A2L&I3S-% Yo(%&E&*-4 ' 4'.2,52% )%* (Y% 4-*42-&/3-',

&) &Y% +-' - +2)%*-%- - 4] C 44T '‘A4%*? 06*-6-41*% (/ )*%+%,3/ 1- &%+ )%*-4'(+% +2((%
4-*42-8)3-' - 1] &*I&&I*% %*-6-41&] (Bl++%%BI+ - )%*-4'(+% %l | +%6$2-&' 1%((B/2&'*9B3/3-,

I((/ *%I(-33/3-',% 1%((% "\%*% 1/ )/*&% 1%((J'&*R- 1/*% -,-3-' /((B%+%423-',% 1%((B")%*¥10-
N)*%A49-182*% +./,&%((1&% O0%**/,' -.I$/33-/& -, (4/(% -1-41& )Y%l-+)+& 1/((/
4'..-88%,3] ))2*%7 +% 52%+&B2(&-./ ,', ,% )*%0RIB2&-(-33'7 0%**/,, 4' +-1%*/& *&&/.% %

++2 ' %6*% 1%((B-.)*%-+ -( 4',6%*-.%,&" -, 1-+A/*-4

S OA)%% % 1'0%,, %++%*%% [442%I&1.%.&% )*$1..1&% % 1%6--&% &2&&% (% ')%*%
)¥00-+- /(- % )*)%1%28&-49%7 52/(- 52/1* )00 +%3-'/.%,& % -)-/,& &%.)*/%-7
(2.3 - %+&Y%* % %1 -, &%*, %7 %44 -( BIBRLI($/,&*% -( 4*%E&&' 62,3-',1.%,8&" 1%S$(-
- )1, & Yo+ -+8%,&- % (" +0'($-.%,&' 1%((% ,'* &&LO-&? (/0"*/&-0% %((% O/*-% 6/+- 1- 4/,8-%*%
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FAXHALL AL FINE DI DESTINARLI AL CENTRO PER
L'IMPIEGO DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

\/ Progetto PRELIMINARE

ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010

Progetto DEFINITIVO

ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010

Progetto ESECUTIVO

ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

GENERALE

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

COMMITTENTE

g

Comune di Piacenza
Piazza Cavalli n® 2
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Tel. + 39 0523 492294
Fax + 39 0523 492059
PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

RESPONSABILE Ing. Alessandro Bertani
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29015 Castel San Giovanni
Piacenza

Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

RESPONSABILE Arch. Giuseppe Oddi

CODICE ELABORATO \ E SCALA \ /
REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 GIUGNO 2021 Anna Cazzola Bruno Oddi Giuseppe Oddi
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\/ Progetto PRELIMINARE

ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010
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ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

GENERALE

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE

Comune di Piacenza

Piazza Cavalli n°® 2
29121 Piacenza

Tel. + 39 0523 492294
Fax + 39 0523 492059

&

PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

RESPONSABILE Ing. Alessandro Bertani

PROGETTISTA

Corso G. Matteotti n° 66
29015 Castel San Giovanni
Piacenza

Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

RESPONSABILE Arch. Giuseppe Oddi

CODICE ELABORATO \ SCALA \ /
REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 GIUGNO 2021 Anna Cazzola Bruno Oddi Giuseppe Oddi







PROVINCIA

COMUNE

PIACENZA

PIACENZA

RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DI BORGO
FAXHALL AL FINE DI DESTINARLI AL CENTRO PER
L'IMPIEGO DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010

\/ Progetto PRELIMINARE Progetto DEFINITIVO Progetto ESECUTIVO

ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

GENERALE
QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE

Comune di Piacenza
Piazza Cavalli n® 2
29121 Piacenza
Tel. + 39 0523 492294
Fax + 39 0523 492059
PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

&

RESPONSABILE Ing. Alessandro Bertani

PROGETTISTA

| STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

Corso G. Matteotti n° 66
29015 Castel San Giovanni
Piacenza

Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

RESPONSABILE Arch. Giuseppe Oddi

CODICE ELABORATO \ E SCALA \ /
REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 GIUGNO 2021 Giuseppe Oddi Bruno Oddi Giuseppe Oddi




*

*
1

$/#
$l#
$l#
$l#
12#$#

$i# 12#%#

%n

%

%




1ppO addasnio IPpPO ounug e|0zze) euuy 1202 ONONID 00
OLVAOYddY | OLVTIOYLNOD 0LlN93s3 OAILOW viva ANOISIATY 09J1LI0}S OAjjelpasul ewdjsiS - "0'S'd VIOAVL
. €0s -
0001-1 | vIvos L'¢C | OLWH08v13 301000 NNM -
F -
IPPO @ddasnio "yoiy 3719YSNOdSTY 6y -
W'ippooipnis@ojul jlew 3 6y -
696188 £250 6€ + Xed . :ojusAIvUL[[Ep NEeSSaJd)uUl UId)[eqns
0L£188 £250 6€ + 101 086 FTVddVIN '6LL OI'T904 FTVISVIVI OLLVYHIST
ezuaoeld
lUUBACIS) UeS [81seD GL06¢
99 U josje|\ "9 0SI0D
IAAO "YydJivy OLVIOOSSY OldNls
V1SIL13904d
luepag olpuessaly ‘Bu| 37IgYSNOJSTY
1'ezusoeld-sunwod eo@s|essusb-ojjooojold H3d
65026 £¢S0 6€ + Xed
62¢6¥ €250 6€ + 'I9L
ezuadeld 1¢l6¢
¢ .U ljlene) ezzeld
ezusadeld Ip sunwo)
JLNILLINNOD

JTVH3INIO OLNINVHAVNONI
Ol1v41d Ol1VlS

0L0Z/L0Z "¥'d' 9P €€ M Isuss e
OAILNO3ST opaboid

0L02/202 "¥'d'd 19P ¥Z "Me Isues 18
OAILINIZ3Q oneboud

0L0Z/L0Z "¥'d'd 9P L} "M isuss e
IHYVNINITIHd onsbold

OYOAV 13d FTVNOIOIY VIZNIOV.113d OO3IdNNILT
d3d OYLN3D TV IMHVNILS3EA 1d 3NIA TV T1VHXVA
09d049 1 1D144N 1793Ad IANOIZVINLLNYLSIY

VZN30VId oo VZNIOVI S
ojusAId}ULj[ep B)BSSID)UI OIdIIPS Ip dUOIZIOd = - - - = =
oajssajdwoa ofonipg
(U EREN] OLNIWVLINIIHO

09110}s 043ud [op eelbbaiejooed euldiasia - “I'N°Y 9P 00°S d VIOAVL

JYVLITIFLVYS OLNINVHAVNONI

7

S
~
,a

,,,,.,,,,,,.,,..,,u//////.///////////\

W ///////////////////// |

g\\\\\\\\\

X
W

A
TSN

LTSI
SO TSN
N\ AR LOLCTONSION
SINITINANNY AR

SACACA L EEEEEEED
AN R

AN
ATy
SRR
MRS
INCICICIESS
ACITITITNTN
INONUITI
SIS
QRTINS \\
X /)«/)

Ay

AW
AN
)

©2110}s RI9 Bl 4ad a1693es)S 8 IAIISIGO - *0°S'd VTIOAV.L

[EUNWIOD 0LI0}11Id} [Op DUOJZEIYISSED - "T'N'Y [9P 00°Z d VTOAVL

0004:L FTVHINTO VIALIWINY1d

4/
NN
(\////\\//)/




PROVINCIA

COMUNE

PIACENZA

PIACENZA

RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DI BORGO
FAXHALL AL FINE DI DESTINARLI AL CENTRO PER
L'IMPIEGO DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

\/ Progetto PRELIMINARE

ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010

Progetto DEFINITIVO

ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010

Progetto ESECUTIVO

ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

STATO DI FATTO

RILIEVO FOTOGRAFICO

COMMITTENTE

Comune di Piacenza

Piazza Cavalli n°® 2
29121 Piacenza

Tel. + 39 0523 492294
Fax + 39 0523 492059

g

PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

RESPONSABILE Ing. Alessandro Bertani

PROGETTISTA

Corso G. Matteotti n° 66
29015 Castel San Giovanni
Piacenza

Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

RESPONSABILE Arch. Giuseppe Oddi

CODICE ELABORATO \ SCALA \ /
REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 GIUGNO 2021 Anna Cazzola Bruno Oddi Giuseppe Oddi
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