PIANO PRIMO — IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO, IMPIANTO DI MANDATA AD USO ESCLUSIVO TRAVI FREDDE

PIANO SECONDO-COPERTURA -

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : Area oggetto di cgncessione per sola istallazione di impianti a servizio del bar.
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UNITA” ESTERNA MOTOCONDENSANTE

DAIKIN RZQ200C7Y1
Potenza Frigorifera 20 kW a
Testerna = + 35 °C

Potenza Termica 23 kW a
Testerna = +7 °C
Potenza Elettrica 7.5 kW

Dimensioni 1600 (h) x930x765
Peso 225 kg
Potenza Sonora 78 dBA
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IMPIANTI DEVE ESSERE VERIFICATA IN
LOCO DALLA DITTA
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IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
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